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Probka pobrana przez przedstawicieli Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
W Zamosciu:

Adres: 22-400 Zamos¢, ul. Peowiakow 96

Probki pobrano wg: norm PN-EN ISO 19458: 2007, PN-EN ISO 5667 — 1: 2008

Cel poboru / badania: probka pobrana w ramach zlecenia w celu uzyskania informacji
o jako$ci sanitarnej wody

Nr protokétu pobrania probki: | 338/ 7/ Z./17
Data, godzina pobrania probki: | 10.10.2017r. godz. 9°°

Rodzaj urzadzenia wodnego: Wodocigg zbior. zaopatrz. — Kaweczynek

ZAKY.AD Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie

L ad;es: Sp. z o0.0. ul. Gorajska 51, 22-460 Szczebrzeszyn

Warunki transportu prébki: termotorba

Temperatura transportu prébek | temperatura 4,6°C

Stan prébki: prawidlowy

Data, godzina przyjecia probki

A 50
Frral i 10.10.2017r. godz. 10

Uwagi:

e Niniejsze Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz wyniki badan
nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone ™

e  Wyniki dotycza wylacznie badanych prébek

e Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie powinno by¢ powielane inaczej jak tylko
w calo$ci

e Klientowi przystuguje prawo ztozenia reklamacji w ciagu'14 dni od daty otrzymania Sprawozdania
z badan
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Kod probki: 676/14/SpW/17 Miejsce poboru prébki: Osrodek Wypoczynkowy — pomieszczenie obrébki
brudnej
WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH
RODZAJ OZNACZENIA / METODA BADAWCZA WARTOSC WYNIK
norma / procedura badawcza DOPUSZCZALNA BADANIA
Obecnosé i liczba bakterii grupy coli w jtk/100 ml wody
metoda filtracji membranowe;j 0 w 100 ml 0
PN-EN ISO 9308-1:2014 -12+A1: 2017-04
Obecnosé i liczba Escherichia coli w jtk / 100 ml wody
metoda filtracji membranowej 0 w 100 ml 0
PN-EN ISO 9308-1:2014 -12+A1: 2017-04
Data analizy: 10 — 11.10.2017r.
Analizowata: mgr G. Gornik g .
zyaa Gorntl
L"W {“}Ly“ tent
autoryzowaIa
WYNIKI BADAN FIZYKO — CHEMICZNYCH
RODZAJ OZNACZENIA / METODA BADAWCZA JEDNOSTKA WARTOSC WYNIK
norma / procedura badawcza MIARY DOPUSZCZ. BADANIA
Mgtno$¢ metoda nefelometryczna PN-EN ISO 7027-1:2016 NTU 1 0,21 £ 0,02%*
pH  metoda potencjometryczna PN-90/C-04540/01**x** = 6,5-9,5 7,3 £ 0,1%*
Przewodno$¢ elektryczna wlasciwa pS/cm 2500 546 £ 33%*
metoda konduktometryczna ~ PN-EN 27888: 1999 w 25°C
Stezenie jonu amonowego  metoda spektrofotometryczna mg/ 1 0,50 <0,032*%
—ISO 7150-1: 2002
Barwa metoda wizualna mg/1 Pt nie okreslono 5
PN - EN ISO 7887: 2012 rozdz.7
Zapach metoda organoleptyczna — akceptowalny akcept ™
PBL-21 wydanie 1 z dnia 18.02.2008.
Smak metoda organoleptyczna = akceptowalny akcept ™
PBL-21 wydanie 1 z dnia 18.02.2008r.

®A wynik badania nieakredytowanego  *granica oznaczalnosci

**niepewno$¢ rozszerzona przy prawdopodobienistwie rozszerzenia ok. 95% i wspodtczynniku rozszerzenia k=2,
nie uwzglednia sktadowej niepewnosci zwiazanej z etapem pobierania probek
****norma wycofana
mgrinz, El:?%/cznum
STARSZY ASYSTENT

Data analizy: 10-11.10.2017r.
Analizowata: mgr inz. M. Nogas, mgr inz. R. Serafin, mgr inz. K. Jarosz

autoryzowata

Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2015r. poz. 1989 ) ze zm.
Sprawozdanie sporzadzila: inz. M. Kostrubiec
Data sporzadzenia sprawozdania: 17.10.2017r.
: I%}‘\K’N!K
ia Liboratoryjnego
zatwierdzit
mgr Malgorzaia Dziubiriska

Otrzymujg:

1. ZAKLAD Gospodarki Komunalnej w Szczebrzeszynie
Sp. z 0.0. ul. Gorajska 51, 22-460 Szczebrzeszyn — 1 egz.
2. ala




